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Consulta Fecha de Consulta 23-02-2026

Solicitamos a dicha Convocante, incluir el pedido de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor oficial de la
marca para el Paraguay, de los equipos de acondicionadores de aires solicitados, de manera a garantizar y salvaguardar
los intereses del Municipio, en lo que se refiere a respaldo y plena garantía de los equipos ofertados por parte de los
potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-02-2026

En relación a la Autorización del Fabricante, se realizara las gestiones pertinentes para dar observancia a lo solicitado.

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2026

Solicitamos a la convocante un prórroga de 25 días

Respuesta Fecha de Respuesta 03-03-2026

La solicitud resulta improcedente por la cantidad de días..

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2026

Si los Colegios y Escuelas donde deben ser instalados los equipos de Aire Acondicionados cuentan con suficiente capacidad
eléctrica (Transformador, tableros, banco de capacitores, conductores, disyuntores), dado que de no contar con suficiente
carga eléctrica para soportar los nuevos equipos, se tendría que contemplar en los costos de instalación?

Respuesta Fecha de Respuesta 05-03-2026

En relación a la consulta sobre la capacidad eléctrica de las instituciones.. es importante resaltar que para dicha ejecución
de los bienes se realizo previamente un analisis por parte de los electricistas habilitados por la Ande en relacion a lo
equipos de serán recepcionados por cada insitucion..
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Consulta 4 - EE.TT Y NORMAS PAG. 32

Consulta 5 - Consulta sobre instalación y condiciones eléctricas por
institución ee.tt

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2026

Por medio de la presente, respetuosamente solicitamos aclaración respecto a las Especificaciones Técnicas del ítem
Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU correspondiente al presente llamado ID 480359. PAG. 23 del PBC
Al respecto, hemos verificado que recientemente la institución ha adjudicado equipos de similares características en el
marco del Contrato ID 474773, donde el bien adjudicado corresponde al equipo marca Haustec modelo ASWEFB-18R. No
obstante, al contrastar las Especificaciones Técnicas establecidas en el presente llamado con las características técnicas
del equipo mencionado, se observa que dicho modelo no cumpliría con varios de los parámetros establecidos en las EE.TT.,
tales como dimensiones, peso u otros valores específicos, pese a haber sido adjudicado en el proceso citado.
Asimismo, se observa que el presupuesto referencial obtenido de la web y utilizado como parámetro para el presente
proceso tampoco contempla el costo de instalación del equipo, y de igual manera no cumpliría con las Especificaciones
Técnicas detalladas en el pliego, situación similar a la verificada con el bien adjudicado en el ID 474773.
Por otra parte, se constata que en la mayoría de los llamados publicados en el portal de la DNCP para acondicionadores de
aire tipo split de 18.000 BTU, inclusive en procesos ya adjudicados, las especificaciones técnicas se basan principalmente
en la capacidad del equipo (BTU), tipo de funcionamiento y características generales del bien, considerando que cada
fabricante puede presentar variaciones menores en dimensiones, peso u otros parámetros técnicos, sin afectar la
funcionalidad ni la capacidad requerida del equipo.
En ese sentido, y considerando las situaciones mencionadas, solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si las
Especificaciones Técnicas podrán basarse principalmente en la capacidad del equipo (18.000 BTU), funcionamiento
frío/calor y las funciones principales del equipo, permitiendo así la participación de distintas marcas disponibles en el
mercado y garantizando mayor concurrencia, igualdad de oportunidades y libre competencia entre oferentes.
Agradecemos desde ya la atención a la presente consulta.

Respuesta Fecha de Respuesta 05-03-2026

En relacion a las EE.TT se encuentra estipulado los parámetros mínimos que puedan tener en cuenta para la cotización del
bien (es por ello que cuenta con la leyenda como mínimo y como máximo).. y con relacion a la instalación y/o colocación
deberá tener en cuenta como menciona las Especificaciones Técnicas..

Consulta Fecha de Consulta 05-03-2026

Considerando que la naturaleza del llamado es provisión e instalación de aires acondicionados en diferentes instituciones,
solicitamos aclaración sobre cómo se deberá proceder en caso de requerirse readecuaciones eléctricas, incluyendo
materiales y transformadores, dado que no se visualiza un informe técnico previo de cada institución.

Respuesta Fecha de Respuesta 05-03-2026

La naturaleza del presente llamado es la adquisicion de un bien (aire acondicionado) no se contempla en ello la adquisicion
de un transformador ni asi tampoco readecuaciones electricas..
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