
Consultas Realizadas 

Licitación 409512 - SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES

DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Consulta 1 - LOTE 2 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Consulta 2 - LOTE 2 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Consulta 3 - CONSULTA

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Podria establecerse que el plazo de ejecución de los trabajos de mantenimiento de transformadores de 20 a 30 dias?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-06-2022

Se aclara que el plazo de Entrega/Ejecución de los trabajos de mantenimiento del transformador, se establece dentro del
Pliego de Bases y Condiciones en el apartado_
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: - PLAN DE ENTREGA.

Consulta Fecha de Consulta 09-06-2022

Podria la Convocante establecer el plazo de entrega del servicio de mantenimiento de 20 a 30 dias?

Respuesta Fecha de Respuesta 13-06-2022

Se aclara que el plazo de Entrega/Ejecución de los trabajos de mantenimiento del transformador, se establece dentro del
Pliego de Bases y Condiciones en el apartado_
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: - PLAN DE ENTREGA.

Consulta Fecha de Consulta 10-06-2022

1. El transformador se encuentra en servicio.?
2. Donde esta instalado columna, piso?
3. El acceso al transformador como seria?
4. Se podría extender el plazo para visita?
5. el plazo para realizar los trabajos de mantenimiento se puede extender a 30 días

Respuesta Fecha de Respuesta 13-06-2022

1. Se aclara que el transformador se encuentra en servicio.
2. Se aclara que el transformador se encuentra en el piso.
3. Se aclara que el acceso al transformador sería por la entrada al estacionamiento ubicado en la parte de atrás del Edificio
de la Institución (Con una altura aproximada de 2.50 metros de altura y 2.30 metros de ancho).
4. Se aclara que el plazo de la visita técnica se estableció en el Pliego de Bases y Condiciones.
5. Se aclara que el plazo de Entrega/Ejecución de los trabajos de mantenimiento del transformador, se establece dentro del
Pliego de Bases y Condiciones en el apartado_
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas: - PLAN DE ENTREGA.
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