TABLERO DE TRANSFERENCIA

TABLERO SECCIONAL TIENDA TST
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. C.D OTROS TOTAL FASES
N° W N° W N° W N° W N° W N° W N° N° N° W R S T RST TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. C.D. OTROS TOTAL FASES
TGE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA 120,370] 129,370 129,370 N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° N° w R S T RST
1 ILUMINACION TIENDA 13 728 728 728
TTA |TS-INC  |TABLERO SECCIONAL CONTRA INCENDIOS 12,750 12,750 12,750 3 AR TERGE 5 5 o =
3 ILUMINACION TIENDA 10 180 180 180
POTENCIA TOTAL INSTALADA 142,120 0 0 0| 142,120 2 ILUM CENEFAS 12 560 560 560l
POTENCIA TOTAL DECLARADA 95,250 5 ILUM Y TOMAS VARIO S 9 450 4 400 2) 200 1.050 1.050)
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - TGE 2 Ll 2 oo = e
7 TOMAS PC CAJA 2 500 500 500
8 TOMAS TIENDA 5 500) 4 1.000 1500 1.500)
TABLERO|CTOS. CONCEPTO oLUCES oTOMAS T?MAS P/PC TON‘I)AS SHUCKO T(DJMAS UPS DMOTOR _ AA. _ C.D DOTROS TOTAL FASES 5 O MANICROONOA 3 T 3500 500
N W N w N w N w N W N W N N N W R S T RST 10 TOMA SALSERO 1 500 500 500
TS-LT TABLERO SECCIONAL DE LUCES Y TOMAS 15,948 15,948 15,948 11 TOMARESERVA 1 500 500 =00
TST TABLERO SECCIONAL DE TIENDA 71,455 71,455 71,455 12 TOMA PANCHERO 1 1.000) 1.000) 1.000]
TGE |TS-OF |TABLERO SECCIONAL DE OFICINA 7,954 7,954 7,954 13 TOMAEXHIBIDOR MANTENEDOR SALADO 1 500 200 500
TSS TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES 14,250 14,250 14,250 14 TOMARESERVA 1 500 500 500
TS-MO  |TABLERO SECCIONAL MOTORES 8,625 8,625 8,625 TST |15 TOMARESERVA 1 500 500 500
TS-GLP  |TABLERO SECCIONAL DE GLP 11,138 11,138 16 TOMA CAFETERA EXPRESS 1 3.400) 3.400 3.400)
TTA 17 TOMA OPEN COOLER 1 1500 1500 1.500)
18 TOMA HELADERA 1 1500 1500 1.500
POTENCIA TOTAL INSTALADA 129,370 0 0 o] 118,232 ik LOMEHELADERA 1] 10 LoL 2
20 TOMA HELADERA 1 1500 1500 1.500)
POTENCIA TOTAL DECLARADA 82,500 21 TOMA FREEZER HELADO 1 1500 1500 1.500
TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TS-LT 240,7566288 22 TOMA FREEZER HELADO 1 1.500) 1500 1.500)
23 TOMA HELADERA COCINA 1 1500 1500 1.500)
TABLERO]|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. V.T. OTROS TOTAL FASES 24 TOMAHELADERA COCINA 1 1.500] 1.500] 1.500
NO© w NO© W N°© W N°© w NO W N°© W N°© N° N° w R S T RST 25 FRITADORA COCINA 1 7200 7200 7.200|
LT1 ILUMINACION TECHO DE ISLA 5 1.500 1500 1.500] 26 PLANCHAHAMBURGUESERA-COCINA 1 3.200| 3.200 3.200|
LT2 ILUMINACION TECHO DE ISLA 4 1.000) 1.000 1.000 2 TOMARESERVA 1 500 500 500
LT3 ILUMINACION TECHO DE ISLA 4 1.000) 1.000 1.000) 28 FRITADORA COCINA 1 7.200 7.200 7.200
T4 ILUMINACION TECHO DE ISLA 4 1.000 1.000 1.000) 29 EXTRACTOR DE CAMPANA COCINA-0,75HP 1 563 563 563
LT5 ILUMINACION SPREADER ISLAS 3 450 450 450 30 VENTILADOR DE INSUFLAMIENTO COCINA-0,5HP 1 375 375 375
LT6 ILUMINACION CORRIDA TECHO DE ISLA 4 1.840) 1.840 1.840) 31 TOMAS OFICINATIENDA 1 100] 3 750 850 850]
LT7 ILUMINACION CORRIDA TECHO DE ISLA a1 1.640) 1640 1.640 e HERNG CALEF OGN DE S01LITEGS L 1.500 1500 1900
T8 LUMNACION LOGO . 250 =20 =0 ATM CAJERO AUTOMATICO 1 4.000) 4.000 4.000
T S TNACIONTOTER ; =00 3 100 &00 &0 AAT ARE ACOND. OFICINA - 9.000BTU 1 1.125 1125 1125
TS-LT |LT10 ILUMINACION CARTELERIA 2 300 300 300 i L5 SPELh BT o - i i EEE
e AA3 ARE ACOND. TIENDA 48.000BTU 1 6.000 6.000 6.000
L1 ILUMNAGIONIE XTERIOR 2 Ll 500 500 AAG ARE ACOND COCINA 60.000BTU 1 7500 7500 7500
712 ILUMNACION EXTERIOR 2 500 500 500
LT13 ILUMNACION EXTERIOR 2 500 500 500
LT14 ILUMINACION Y TOMAS VARIO S 3 162 3 300) 462 462
115 TOMAS POST ISLAS 1.2 TECHO 3 750 750 750 POTENCIA TOTAL INSTALADA 71.455| 15.784| 16.158[ 16.013] 23.500
re— O HETAGER AR eI - T e TED0 POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 0,7) 50.018
LT17 TOMAHELADERAHIELO 1 1500 1.500] 1.500) TABLERO SECCIONAL DE EDIFICIO TS-OF
LT18 ILUMINACION CASETATSGLP 1 56 1 100 156 156
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR A.A. c.D. OTROS TOTAL FASES
POTENCIA TOTAL INSTALADA 15.948| 5.590] 5.352 5.006 0 N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° N° w R | S T RST
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENC|A TOTAL INSTALADA X O 7) 11.164 OF1 ILUMINACION Y TOMAS OFICINAOPERADOR 6 1.098 3 300 1 100 1.498| 1.498
. OF2 ILUMINACION Y TOMAS OF ICINA PLAYERO 1 56 1 100 1 250 406, 406
TABLERO SECCIONAL DE MOTORES - TS-MO OF3 TOMAS OFICINA 1 100 3 750 350! 350
OF4 TOMAS O FICNA 1 100 3 750) 850) 850)
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC_ | TOMAS SHUCKO |  TOMAS UPS MOTOR AA. V.T. OTROS TOTAL FASES Ts-0F |oFs TOMAS OFICNA ] 100 3 7501 850l 850l
N° w N° w N° w N° w N° w N° W N° N° N© W R S T RST OF6 TOMA RESERVA KITCHENET 1 500 500) 500
MO1 COMPRESOR DE 7,5 HP DE AIRE Y AGUA 1 5,625 5,625 5,625 OFAA1 _ |ARE ACOND. OFICINA OPERADOR 24.000BTU 1 3.000) 3.000) 3.000
TS-MO |mM02 BOMBA SUMERGIBLE 3HP 1 2,250) 2,250 2,250
VO3 BOMBA JOGKEY 1HP p 750 250 250 POTENCIA TOTAL INSTALADA 7.954] 2.848] 2.106] 3.000 0
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 0,7) 5.568
POTENCIA TOTAL INSTALADA 8,625 0 0 o 8625/ TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES/ TSS
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 1) 8,625
TABLERO SECCIONAL DE INCENDIO / TSANC prop— TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. V.T. OTROS TOTAL FASES
’ N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° w N° N° w R S T RST
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC__| TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. V.T. OTROS TOTAL FASES a BOMBASTRIIO RO CITETE - e L SELL 2000 SO0
T = = T T W NG W T N T - T = T N = S = =T S01 CABEZAL SURTIDOR OCTUPLE - ISLA 1 1 250 250 250
=5 T TR T e : TS T = B BOMBA SURTIDOR OCTUPLE - ISLA2 1 3.000 3.000 3.000
: - 502 CABEZAL SURTIDOR OCTUPLE - ISLA 2 1 250 250 250)
TS-INC |B2 BOMBA DE INCENDIO 2 - 7,5HP 1 5.625 5.625) 5625
i ETrEra—————— 3 = e 50 TSS |c BOMBA SURTIDOR OCTUPLE - ISLA3 1 3.000 3.000 3.000
S03 CABEZAL SURTIDOR OCTUPLE - ISLA 3 1 250) 250 250
L0 IABERbE RDGEDY ) il i Fi FILTRO 01 - 9000L - 3HP | 225 2250 2.250
9 0 F2 FILTRO 02 - 9000L - 3HP 1 2.250 2250 2.250
POTENCIA TOTAL INSTALADA 12.750 0 0 0 12.750
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 1) 12.750 POTENCIA TOTAL INSTALADA 14.250 250 250 250 13.500
TABLERO SECCIONAL DE ROCIADO / TSROC 0 POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 0,5) 7125
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR AA. V.T. OTROS TOTAL FASES
N° w N° N° w N° w N° w N° w N° N° N° w R 5 T RST
BE1 B OMBA DE ENFRIAMEENTO - 1HP 1 750 750) 750)
TS-ROC 0| 0
0| 0
o 0|
POTENCIA TOTAL INSTALADA 750 0 0 0 750
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 1) 750
TABLERO SECCIONAL DE GAS/ TSGLP
TABLERO|CTOS. CONCEPTO LUCES TOMAS TOMAS P/PC TOMAS SHUCKO TOMAS UPS MOTOR A.A. c,D OTROS TOTAL FASES
N° w N° N° w N° w N° w N° w N° N° N° w R 5 T RST
MEGLP  |MOTOR EXTRACCION GABINETE DE 1HP 1 746 746 746
COMP _ |COMPRESOR DE ARE 1 1.492 1492 1492
BTGLP  |BOMBA GLP 1 7.500 7.500) 7500
TSGLP |isGLP ILUMINACION SURTIDOR 1 200 200 200
ISGLP  |RESERVA 1 500) 500) 500
PEGLP  |ALM PLACA ELECTRONICA 1 500) 500) 500
PGGLP  |ALM PLACA GABINETE 1 200) 200) 200)
POTENCIA TOTAL INSTALADA 11.138 500 400 500 9.738
POTENCIA TOTAL DECLARADA (POTENCIA TOTAL INSTALADA X 1) 7.797
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